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LEGENDA:

TUBULAGAO DE ESGOTO (PRIMARIO) EM PVC SERIE NORMAL.

TUBULAGAO DE ESGOTO (SECUNDARIO) EM PVC SERIE NORMAL.
TUBULAGAO DE ESGOTO (VENTILAGAQ) EM PVC SERIE NORMAL.
TUBULAGAO DE ESGOTO (AGUAS PLUVIAIS) EM PVC SERIE REFORGADA.
RALO SIFONADO 150x185x75mm(COM GRELHA CEGA QUADRADA EM PVC)

RALO SIFONADO 150x185x75mm (COM GRELHA QUADRADA EM PVC)
RALO CONICO 100x53x40mm EM PVC.

RALO SECO 100x53x40mm EM PVC.

RALO DE FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO (TIPO ABACAXI).

SIFAO 1680 DE 11/2"x11/2"E/0U 17x11/4” EM METAL CROMADO.
TE DE INSPEGAO EM PVC SERIE NORMAL.

PLUG PVC SERIE NORMAL.

CAIXA DE INSPEGAO DE CONCRETO PRE—MOLDADO, CONSTANDO DE CIRCULO

DE FUNDO, COM ANEIS SUPERPOSTOS DE 40mm DE ESPESSURA, 600mm
DE DIAMETRO INTERNO, ESCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA, PRE—FABRICADA EM ANEIS DE
CONCRETO, DIAMETRO DE 400mm, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.

CAIXA SIFONADA EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO DE 600mm.

CAIXA DE RALO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7x10x20cm)

EM PAREDES DE UMA VEZ (20cm), 30x90cm, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRAGCO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM

A MESMA ARGAMASSA, COM BASE EM CONCRETO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135 Kg.
CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS DE CONCRETO PRE—MOLDADO, CONSTANDO DE CIRCULO

DE FUNDO, COM ANEIS SUPERPOSTOS DE 40mm DE ESPESSURA, 600mm DE DIAMETRO

INTERNO, ESCLUSIVE TAMPAQ DE FERRO FUNDIDO.
COLUNA DE VENTILAGAO

COLUNA DE TUBO SECUNDARIO

COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS

—100=DIAMETRO DA COLUNA

TUBULAGAO QUE SOBE.

ws:g — TUBULAGAO QUE DESCE.

— TUBULAGAO QUE PASSA.

AP8
COBERTURA
NOTAS:
— TODA TUBULAGAO DE ESGOTO SANITARIO, SERA DE PVC RIGIDO,
TIPO ESGOTO.

— TODA TUBULAGAO AGUAS PLUVIAIS, (EXCETO QUANDO SUBTERRANEA),
SERA DE PVC, SERIE "R”ATE O DIAMETRO DE 400mm E MANILHA DE
DE BARRO VIDRIFICADO OU CONCRETO, DIAMETRO ACIMA.
- 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO LEVE COM ACABAMENTO.
— O TUBO DE VENTILAGAO TERA SUA EXTREMIDADE NO MINIMO
A 30cm ACIMA DA COBERTURA.
— A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA
SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA ASFALTICA.

— DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.

— TODAS AS CONEXOES SERAO DE ACORDO COM OS PROJETOS DE INSTALAGOES.
— 0S RALOS SIFONADOS, SERAO DE PVC, 100x185x75.

— 0S RALOS COMUNS SERAO DE PVC, TIPO CONICO, 100x40mm.

DECLIVIDADE DA TUBULAGAO DE
ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUMAIS

TUBULACAO ¢40/50/75= 2%
TUBULAGCAO 9100/125 = 1%
TUBULACAO 150 = 05% a 0.7%
TUBULACAO ¢200/250 = 0.5%
06 REVISAO GERAL 19/09/15
05 INCLUSAO PONTO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NA CABINE 02,/06 /15
04 REVISAO GERAL / ATUALIZAQAO DE ARQUITETURA 01/11/14
03 RECOCACAO DAS CAIXAS CI-3, CS—1, CGS—1 E CA-3 21/08/14
02 RETIRADA DAS CAIXAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS DOS SANITARIOS [15/08/14
01 EMISSAO DO PROJETO EXECUTIVO 28/07 /14
00 EMISSAO DO ANTEPROJETO 05/05/14
N* RevisGes Data Visto Aprov.
CLIENTE: o . . .
ArChl Rua Silvio Romero, 36 — Sta. Teresa, Rio de Janeiro — RJ
arquitetos associados tel: (21) 2242—5966 e—mail: archi5@terra.com.br

ESPECIALIDADE:

INSTALACOES HIDRAULICAS

JA/

LOCAL:
PROJE TOS CINEMA DA CIDADE
Instalagbes Prediais MODELO 1 ang?e
e Arquitetura |

RIO DE JANEIRO

Av. Mal. Djalma

Ribeiro, n°25,]|l PO

Bloco 02—Sala 505, ]
Borra do Tiuca—R. INSTALAGOES ESGOTO SANITARIO/AP(TERREO/1* PAVIMETO/COBERTURA)
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